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Las personas que realizaron esté protocolo declaran que no tienen ningun conflicto respecto a
la elaboracién del mismo.

INTRODUCCION

Ante un eventual corte de fluido eléctrico por parte de la empresa generadora y prestadora del
suministro del mismo, (EDEQ Grupo EPM), Red Salud Armenia E.S.E. cuenta con dos
equipos de planta eléctrica marca: CUMMINS GTB de 75 Kwa y JOHN DEERE de 30 Kwa
gue hacen parte del inventario de Red Salud Armenia E.S.E., con una capacidad de reaccion
de 10 a 15 segundos lo que permite la funcionalidad sin contratiempos ni interrupciones en los
dispositivos de eléctricos, los cuales tienen una durabilidad de 8 horas y 4 horas continuas
con un descanso de 1 hora.

La planta eléctrica tiene la capacidad de brindar la electricidad necesaria para todos los
servicios de Red Salud Armenia E.S.E.

DEFINICION

Falla eléctrica es la anormalidad que causa disminucion del aislamiento entre conductores de
fases o entre conductores y tierra, por debajo de los valores normales de la impedancia de
carga, causando la pérdida del fluido eléctrico.

Falla: Defecto en el aislamiento o conductividad de cualquier componente 0 mecanismo de un
circuito eléctrico, que provoca la interrupcién de la corriente. También llamada fuga de
corriente, pérdida de corriente.

Fuga de corriente: Defecto en el aislamiento o conductividad de cualquier componente o
mecanismo de un circuito eléctrico, que provoca la interrupcién de la corriente. También
llamada falla, pérdida de corriente.

Pérdida de corriente: Defecto en el aislamiento o conductividad de cualquier componente o
mecanismo de un circuito eléctrico, que provoca la interrupcién de la corriente. También
llamada falla, fuga de corriente.

OBJETIVOS

Cumplir con las condiciones necesarias relacionadas con las instalaciones de Red Salud
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Armenia E.S.E. para la respuesta ante un evento de corte de energia con el fin de garantizar
la seguridad de los pacientes.

AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones establecidas en el presente protocolo son de obligatorio cumplimiento por
parte de la Institucién en todos los servicios del Hospital del sur E.S.E. y sus centros de salud

POBLACION OBJETO

Todos los funcionarios que laboran en estos servicios.

PERSONAL QUE INTERVIENE

e Personal de bienes y servicios (coordinadora)
e Personal de mantenimiento

MATERIALES Y EQUIPO

e Plantas eléctricas
INDICACIONES

e Realizar inspecciones y aplicar listas de chequeo a la funcionalidad de la plata eléctrica.

PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDADES:

El coordinador de mantenimiento de Red Salud E.S.E. es el responsable de la elaboracién y
socializacion del presente plan de contingencia, los funcionarios de mantenimientos son los
responsables de la aplicacién de dicho procedimiento.
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ENCARGADOQOS:

Se cuenta con el lider de bienes y servicios para el mantenimiento y el personal operativo las
24 horas con disponibilidad telefénica para la reaccion inmediata ante una emergencia con el
fluido eléctrico. Adicionalmente se cuenta con el personal de enfermeria de cada servicio y el
personal de vigilancia donde tienen los niumeros telefénicos para la notificacion en caso de
emergencia o presentarse un evento.

Adicionalmente la empresa prestadora del servicio informa con una semana de anticipacion
cuando se van a generar cortes programados, adicional informan el tiempo de duracién del
mismo.

Cuando se presentan eventos catastroficos, fendmenos naturales y/o atmosféricos que
afectan el suministro de energia de Red Salud E.S.E, informan inmediatamente el proceso a
seqguir y el tiempo de duracién para el restablecimiento del servicio, para acondicionar y tomar
las medidas a utilizar con la planta eléctrica.
1. La planta eléctrica se enciende automaticamente a los 10 o 15 segundos posteriores al
fallo de energia.
2. Sila ausencia de energia es transitoria la planta hace transferencia durante 15 minutos
posterior a reintegro de energia.

Si la falla de energia continia o es prolongada o informada por el personal de la
empresa prestadora del servicio se procede a:

1. El funcionario de turno debe retirar las llaves de ingreso de la zona donde esta la planta
eléctrica, las cuales estan ubicadas en el taller de mantenimiento o del puesto de
vigilancia de urgencias.

2. Funcionario debe dirigirse al sitio donde se encuentra las plantas de energia

3. Verificar la transferencia automatica de energia desde el equipo a la red del hospital.

4. Verificar tablero de la planta eléctrica y de la subestacion.

5. Verificar parametros de energia y de motor, voltaje, frecuencia, bateria, presién, Rpm,
temperatura y nivel de refrigerante.

6. Verificar los niveles de combustible (ACPM) y liquido de bateria.

7. La planta Nol tiene capacidad para suministrar energia continua por 8 horas, posterior
descansara 1 hora y después inicia el funcionamiento de la planta eléctrica No 2 la cual
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tiene una capacidad de trabajo continuo de 4 horas, deben ser alternadas durante el

plan de contingencia.

8. Se cuenta con canecas de ACPM como combustible para garantizar el suministro del
fluido eléctrico durante una catastrofe o evento que impida la restauracion de energia

en 24 horas.

OBSERVACION: EN CASO DE SUCEDER UNA EVENTUALIDAD UN FIN DE SEMANA O
DE NOCHE COMINUCARSE CON: LIDER DE BIENES Y SERVICIOS TELEFONO:
3136863255 O 3016345572 O VERIFICAR CUADRO DE TURNO DE DISPONIBILIDAD DE
FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO.

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

No aplica.

No aplica

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

e Cronograma de cuadro de turno disponibilidad fines de semana.
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e Listas de cheque de planta eléctrica. AP-BS-FO-035
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EQUIPD: PLANTAS ELECTRICAS ¥ SUBESTACIONES
o e . Semana 1 Semana Z Semana 3 Semana 4
No. Actividad Descripcion de la Actividad = Mo = Mo o No o Mo

1 Limpiar el
Eaui
quipo

1.1. Limpiar cualquier suciedad, liquidas,
capas de aceite que exista sobrela

2 Revisar el
Equi
quipo

2.1, Merificar el nivel de refrigerante en el
radiador.

2.2, Nerificar el nivel de aceite en el
carter vio en el gobernador hidraulico =i

2.3, Verificar el nivel de combuztible en
el tanque.

2.4, Verificar los niveles de liquida enla
bateria.

2.5, Verifigue que no existan fugas de
fugas de agua. aceite wlo combustible.

Realizar
Pruebas de

371 Operar el equipo durante diez
minutos [(semanal].

4.1 5Si el equipo no ze encuentra en
buen estado (partes quebradas.

4 Reportar  [dZ 50 el equipo muestra  mal
Falla funcionamients.
4.3. En caso de cualquier anormalidad
del equipo.
=
z
5
[}
-
s
[
o
0
[s]
o Nombre de la persona que realiza la
omg inspeccion:
2.0
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Anexo: Mantenimiento de nevera
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Traslado del producto de investigacion para lavado de nevera |

Unidad Administrativa:
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PRODUCTO Y
CANTIDAD A
TRASLADAR

FECHA DE LAVADO

TEMPERATURA ACTUAL
DE LA CAJA TERMICA

HORARIO TRASLADO DEL
PRODUCTO HACIA LA CAJA
TERMICA

TEMPERATURA ACTUAL
NEVERA HORIZONTAL

HORA TRASLADO DEL
PRODUCTO HACIA LA
NEVERA HORIZONTAL

PERSONAL
RESPONSABLE
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